-Kazan pompalarini tek basina
temin ettiginiz durumlarda her
kazanin altinda mutlaka
taahultcu tarafinda saglanan
emniyet ventili(6 bar),gaz
vanasi,kapatma vanalari ve
cekvalf bulunmahdir.

-Sekonder devre pompalarinin
enerji beslemeleri elektrik
panosuna gekilecek ve gektikleri
glice gore kontaktdr ve pako
salter konulacak sekilde dizayn
edilecektir.

-Sistemde kullanilacak
haberlesme ve sensor kablolari
LIYCY-TP tip blendajli olmahdir.

-Tesisatta kullanilacak su
niteligi, cihazlarin ilgili planlama
kitaplarindaki sartlara uygun
olmalidir.

-Bu akis semasi referans bir
tesisat semasi olup, saha
uygulamalarinda ilgili planlama
kitapgiklari dikkate alinmalidir.
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